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e Coleta e analises fisico-quimica e bacteriolégica de amostras d’dagua e de esgoto, com
fornecimento de materiais, para os campi da Universidade Federal do Cariri

® A Universidade Federal do Cariri (UFCA) possui campi com o fornecimento de dgua advindo de
pocos. A coleta e andlises fisico-quimica e bacterioldgica da agua, dos sistemas de abastecimento
d'dgua desses campi, consiste em um servigo para atendimento da Portaria GM n° 888/2021, do
Ministério da Saude, que dispde sobre os procedimentos de controle e de vigilancia da qualidade
da agua para consumo humano e seu padrao de potabilidade. Também ira subsidiar os processos
de licenciamento ambiental por resultar no monitoramento de parametros de qualidade d'agua
para consumo humano. Além disso, 0 monitoramento ira subsidiar o controle da qualidade da
dgua fornecida para a comunidade académica.

® Os sistemas de abastecimento de agua supridos por manancial subterrdneo devem possuir a
aplicacdo de agente desinfetante, como cloro, em consondncia com o Art. 31 da Portaria GM n°
888, de 4 de maio de 2021, do Ministério da Salde, para garantia de potabilidade. Ademais, o
Art. 32, da referida Portaria, estabelece a manutencgdo obrigatéria de, no minimo, 0,2 mg/L de
cloro residual em toda a extensdo do sistema, exigindo, assim, a adi¢cdo continua de cloro. Para
monitorar a concentragdo de cloro residual na dgua, a UFCA possui fotometros que auxiliam na
amostragem local e instantanea desse parametro. O devido funcionamento do instrumento de
medi¢do depende da adi¢do de reagente liquido para testes de cloro livre. Dessa forma, a
aquisicdo desse reagente possibilita 0 monitoramento continuo do cloro residual livre na agua
dos sistemas de abastecimento.

e Quanto ao esgoto, a UFCA possui campi com Esta¢des de Tratamento de Esgoto (ETE) compostas
por tanques sépticos (decanto-digestores) e filtros anaerdbios, com disposicdo no solo por
sumidouros. A coleta e analises fisico-quimica e bacterioldgica de efluentes bruto e tratado das
ETEs desses campi, consiste em um servico para atendimento da Resolu¢do COEMA n° 02/2017,
da Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente (COEMA) do Ceara, que dispde sobre padroes e
condigBes para langamento de efluentes liquidos gerados por fontes poluidoras. Também ird
subsidiar os processos de licenciamento ambiental por resultar no monitoramento de
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parametros de qualidade do efluente para atestar a eficiéncia das ETEs gerando um efluente
tratado dentro dos padroes de langamento estabelecidos para o tipo de destinagdo final.
Ademais, os parametros monitorados podem ser usados como dados primdarios para o
dimensionamento de novas ETEs, quando necessdrio.

e Como os atuais contratos de manutengdo de bebedouros e de controle sanitdrio da instituicdo
nao prevéem esse tipo de servigo, acarreta na indisponibilidade de materiais e equipamentos
para a execuc¢do dos servicos, bem como de servidores ou colaboradores terceirizados para
atender a demanda, sendo necessdria a contratacdo pretendida.

e Existem dificuldades em alguns campus para realizar o servigo de cloragdo, o que pode prejudicar
a qualidade da agua para consumo e pode trazer riscos a comunidade académica.

2. {REQUISITOS NECESSARIOS PARA A ESCOLHA DA SOLUGAO

e Para atender as exigéncias legais e normativas, o servico de coleta e andlises fisico-quimica e
bacteriolégica de amostras d’dagua e de esgoto, com fornecimento de materiais, deve ser continuo
para subsidiar o monitoramento da potabilidade da 4dgua fornecida para a comunidade académica
e da eficiéncia de tratamento das estacGes de tratamento de esgoto.

e Por tratar-se de um servigo continuo, decorrente da frequéncia estabelecida pela legislagdo e por
condicionante de licenca ambiental, indica-se que o contrato seja de duragdo de, no minimo, 12
(doze) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal,
desde que previsto no edital mediante aprovag¢dao de autoridade que ateste condi¢Ges e pregos
vantajosos para a Administracao, permitida a renegociagdo, como consta no Art. 107 da Lei n°
14.133/2021.

e Tomando como referéncia o Guia de Critérios para Aquisicdes Sustentaveis da UFCA, indica-se que
a Contratada siga os seguintes critérios de sustentabilidade:

o Critério abrangente: Efetuar o descarte de pecas e materiais em observancia a politica de
responsabilidade socioambiental da instituicdo; utilizar pecas e componentes de reposi¢ao
certificadas pelo Inmetro, de acordo com a legislagao vigente; priorizar o emprego de mao
de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execu¢do dos
Servigos.

o A Contratada deve apresentar os seguintes documentos:

o0 Registro vélido no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais (Lei n° 6.938/81, Instrugdo Normativa n° 12/2018 e
Instrucdo Normativa n° 13/2021, ambas do IBAMA);

o Licengas Ambientais, em vigor, para laboratérios de Analises Clinicas, Bioldgicas,
Radioldgicas e Fisico-Quimicas, ou similar, expedidas por 6rgdo ou instituicao estadual ou
municipal competente (Resolugdo 237/1997 do CONAMA e Resolugdo 02/2019 do
COEMA/CE);

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

° A Contratagdo de coleta e analises fisico-quimica e microbiolégica de amostras d’agua e de esgoto,
com fornecimento de materiais, para os campi da Universidade Federal do Cariri, esta em conformidade
com a legislagdo e em comum aos servigos registrados no servigo Pesquisa de Pregos, do Gov, referentes
aos itens “Laboratdrio - Andlise Microbioldgica”, “Andlise Fisico - Quimica Agua”, “Laboratério - Anélise
Fisico-Quimica”, “Laboratdrio - analise microbioldgica”, “Hipoclorito De Calcio Aspecto Fisico: Pé Branco
Granulado, Odor De Cloro, Férmula Quimica: Ca Cl202 Anidro , Peso Molecular: 142,98 G/MOL, Teor De
Pureza: Pureza Minima De 98% , Teor Minimo De Cloro 65% , Numero De Referéncia Quimica: Cas
7778-54-3”. O precgo levantado no item “Reagente liquido para 300 testes de cloro total e livre, método
DPD” foi obtido através de pesquisas de mercado.
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4.  iDESCRICAO DA SOLUCAO

e Contratagdo de servigo de coleta e analises fisico-quimica e bacterioldgica de amostras d’agua e de
esgoto, com fornecimento de materiais, para os campi da Universidade Federal do Cariri;

e Os sistemas de abastecimento de dgua atendidos pelo contrato sdo supridos por manancial
subterraneo com tratamento por desinfec¢do com cloro ou por outras tecnologias, quando
necessario. Os enderecos dos campi estdo no Quadro 1;

Quadro 1. Enderegos dos campi da UFCA

Campus Endereco

Barbalha R. Divino Salvador, 284 - Alto do Rosario, Barbalha - CE, 63180-000

Brejo Santo R. Olegario Emidio de Araujo, s/n - Centro, Brejo Santo - CE, 63260-000

Crato R. Icaro de Sousa Moreira, 126 - Muriti, Crato - CE

Juazeiro do Norte Av. Ten. Raimundo Rocha, 1639 - Cidade Universitaria, Juazeiro do Norte - CE,
63048- 080

e Havendo a necessidade de verificar a qualidade da 4dgua advinda de sistema de abastecimento
abastecido por outras fontes ou pela rede publica de abastecimento, também podera ser solicitada
a prestagdo de servigco para esse sistema;

® As Estacdes de Tratamento de Esgoto (ETEs) sdo compostas por tanques sépticos
(decanto-digestores), filtros anaerdbios, com disposi¢do no solo em sumidouros;

e Mediante a instalagdo de outras tecnologias de estacdo de tratamento de esgoto, a presta¢do de
servico também deve contemplar essa estagdo;

e O Quadro 2 resume a frequéncia de coleta, os pardmetros a serem analisados e a estimativa da
guantidade de amostras, por tipo de amostra (agua ou esgoto)

Quadro 2. Plano de amostragem de monitoramento de qualidade de dgua e de esgoto

Tipo de amostra Frequéncia Analise Parametros

Agua Mensal Bacterioldgica Coliformes totais, Escherichia Coli, cor, turbidez
e cloro residual livre

Agua Semestral Fisico-quimica Anexos 1, 9 e 11 da Portaria n2 888/2021 do
Ministério da Saude
Esgoto Semestral Bacterioldgica e Artigos 11 e 16 da Resolu¢do COEMA n°
fisico-quimica 02/2017

e Materiais para adig¢ao e controle de cloro:

o Hipoclorito de calcio, aspecto fisico granulado ou pastilhas de 200g, com teor minimo de
cloro 65%, validade minima de 2 (dois) anos. A Contratante podera realizar testes de teor
do cloro para validagdo;

o Reagente liquido para 300 testes de cloro total e livre, adaptagdo do método USEPA 330.5,
compativel com fotometro portatil, modelo MW-11, marca AKSO, ou similar, validade
minima de 2 (dois) anos;

o Coleta:
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o0 A coleta devera ser realizada pela Contratada, em dias Uteis, de segunda a sexta, em data
e horédrio combinados previamente com o fiscal do contrato, em cada pogo e/ou Estacdo
de Tratamento de Esgoto (ETE) localizada nos campi da UFCA. Quando couber, a data de
coleta pode ser alterada mediante acordo entre a Contratante e a Contratada;

o As coletas deverdo ser feitas pela Contratada, por profissionais habilitados/qualificados
em carro proprio, identificados com cracha, e com Equipamentos de Prote¢do Individual
(EPI) adequados;

o A Contratada fornecera todo o material necessario para realizar as coletas: fichas de
coleta, vidrarias, frascarias, refrigeracdo e caixas térmicas para transporte, e demais
materiais.

o As amostras d’dgua devem ser coletadas do ponto de saida do tratamento e de 1 (um)
ponto da rede de distribuicdo d’agua a ser definido pela equipe de fiscalizagdo técnica do
contrato;

o No Campus Juazeiro do Norte, os pontos de coleta sdo aqueles definidos no Plano de
Amostragem de Controle da Qualidade da Agua para Consumo Humano - UFCA Campus
Juazeiro do Norte.

o Para avaliacdo de presenca/auséncia de Escherichia Coli nas amostras d’dgua, a coleta
deve ser feita em ponto anterior ao local de desinfecgdo. Na auséncia de tanque de
contato, em local a montante ao primeiro ponto de consumo.

o Para as amostras d’agua, realizar coleta mensal para andlise de padrao bacteriolégico e
coleta semestral para andlise dos parametros Turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fésforo Total,
Nitrogénio Amoniacal Total, condutividade elétrica e dos parametros inorganicos,
organicos e agrotoxicos, exigidos nos Anexos 9 e 11 da Portaria n2 888/2021 do Ministério
da Saude;

o Quando os parametros Acrilamida, Epicloridrina, Cloreto de Vinila, e/ou demais (Anexo 13,
Portaria n2 888/2021 do Ministério da Saude) n3o forem detectados na saida do
tratamento (resultado da analise menor que o limite de detec¢do), fica dispensado o
monitoramento na agua distribuida, a exce¢ado de substancias que potencialmente possam
ser introduzidas no sistema;

o As amostras de efluentes das Estacdes de Tratamento de Esgoto devem ser coletadas,
semestralmente, em ponto na entrada da ETE e anterior a disposicdio no solo
(sumidouros). A Contratante pode requerer a coleta de amostra de outros pontos das
ETEs, mediante comunicagdo prévia a Contratada;

o O ponto de coleta e a frequéncia de coleta de amostras d’dgua e de esgoto pode ser
alterada pela Contratante, quando couber.

e Analises fisico-quimicas e bacterioldgica:

o Para as amostras d’agua, realizar analises dos parametros especificados, para sistemas
abastecidos por manancial subterrdneo, nos Anexos 1, 9 e 11 da Portaria n? 888/2021 do
Ministério da Saude;

o Atender as normas e metodologias analiticas descritas no Artigo 22 da Portaria n?
888/2021 do Ministério da Saude;

o Em todas as amostras d’agua coletadas para analises bacterioldgicas, deve ser efetuada
medicao de cor, turbidez e cloro residual livre;

o Para as amostras de efluentes das ETEs, realizar analises dos parametros especificados nos
Artigos 11 e 16 da Resolugdo COEMA n° 02/2017.

e Emissao de laudos de andlise:
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o Emitir os laudos dos parametros analisados em formuldrios préprios e timbrados com as
identificacGes de razdo social, CNPJ, endereco, telefones para contato, endereco
eletrdnico, e assinados por um profissional credenciado e que tenha registro no Conselho
para exercicio da profissdo da area de atuacdo de laboratdrio;

o Informar nos laudos as metodologias de analise utilizadas e o valor maximo permitido de
cada parametro conforme resolugdo vigente no municipio de coleta;

o Enviar os resultados em formato digital (extensdo .pdf) no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, a contar da data da coleta;

o O laudo técnico do resultado das analises devera ser emitida para cada coleta realizada e
encaminhado a Coordenadoria de Gestdo da Sustentabilidade, por e-mail
sustentabilidade.proplan@ufca.edu.br, em formato digital, no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, a contar da data da coleta;

o0 Os relatérios podem ser submetidos a pedido de reanadlise ou recoleta em caso de
incoeréncia nos resultados de acordo com a equipe de fiscalizagdo técnica.

5. iESTIMATIVA DAS QUANTIDADES COM A MEMORIA DE CALCULO

® As estimativas das quantidades de amostras para coleta e analises considerou a frequéncia minima
de coletas exigida pela Portaria n° 888/2021 do Ministério da Saude e por condicionante de licenga
ambiental, a quantidade de pocos e de estagBes de tratamento de esgoto (ETEs), e a possibilidade
de recoleta ou reandlise.

e Ao todo, a UFCA possui 3 (trés) pogos destinados para abastecimento humano, sendo 2 (dois)
localizados no campus Juazeiro do Norte, e 1 (um) no campus Crato.

e Para o tratamento de esgoto, a UFCA possui 4 (quatro) esta¢des, sendo 3 (trés) no campus Juazeiro
do Norte, e 1 (uma) no campus Crato.

e Para o quantitativo de hipoclorito de célcio (aspecto fisico granulado ou pastilhas de 20g) foi
considerado o histérico de consumo de pastilhas de cloro de 200 g, formuladas a base de acido
tricloro isocianurico na instituigao.

e Considerando que a medig¢do didria de cloro residual livre deve ser realizada em 2 (dois) pontos
(saida de tratamento e de consumo), nas redes de abastecimento de &agua, foi estimada a
quantidade de reagente para teste de cloro em fotometro portatil.

e 0O Quadro 3 resume a estimativa das quantidades dos itens do contrato.

Quadro 3. Estimativa das quantidades dos itens do contrato

Descrigdo do item Unidade de Quantidade estimada
fornecimento

1. Coleta e andlises bacteriolégicas da agua dos Unidade 56
sistemas de abastecimento d'agua

2. Coleta e analises fisico-quimicas da agua dos sistemas Unidade 8
de abastecimento d'agua

3. Coleta e analises bacterioldgicas de efluentes bruto e Unidade 6
tratado das Estagbes de Tratamento de Esgoto (ETEs)

4, Coleta e analises fisico-quimica e bacterioldgica de Unidade 6
efluentes bruto e tratado das EstagGes de Tratamento
de Esgoto (ETEs)

5. Hipoclorito de calcio, aspecto fisico granulado, com Quilograma 14
teor minimo de cloro 65%
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6. Reagente liquido para 300 testes de cloro total e livre, Unidade 4
método DPD

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

e A pesquisa de prego foi realizada no servigco Pesquisa de Pregos, do Gov, com a descrigdo do item
para “Laboratério - Anélise Microbioldgica”, “Andlise Fisico - Quimica Agua”, “Laboratério - Analise
Fisico-Quimica”, “Laboratdrio - analise microbioldgica”, “Hipoclorito De Calcio Aspecto Fisico: P6
Branco Granulado, Odor De Cloro , Formula Quimica: Ca Cl202 Anidro , Peso Molecular: 142,98
G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Minima De 98% , Teor Minimo De Cloro 65% , Numero De
Referéncia Quimica: Cas 7778-54-3".

® A Pesquisa de Preco do Gov considera as contrata¢des realizadas nos ultimos 12 meses.

e O preco levantado no item “Reagente liquido para 300 testes de cloro total e livre, método DPD” foi
obtido através de pesquisas de mercado.

e O levantamento de pregos consta no Mapa Comparativo de Pregos, anexo ao processo
administrativo. A consulta foi realizada em Maio de 2026.

e O valor médio obtido das contrata¢bes publicas disponiveis no Painel de Precos foi de R$264,00
para o item 1 do contrato, R$520,47 para o item 2, R$25,78, e para o item 3 R$267,29, resultando
em um total de valor de contratacdo de RS 54.954,98, para as quantidades estimadas (Quadro 4).

Quadro 4. Valor médio obtido em Painel de Precos para os itens de contrato

Descrigdo do item Unidade de | Quantidad Valor Valor total
forneciment|e estimada| nitario (R$)
0 (R$)
1. | Coleta e analises bacteriolégicas da agua| Unidade 56 375,00 21.000,00
dos sistemas de abastecimento d'agua
2. | Coleta e analises fisico-quimicas da dgua| Unidade 8 498,50 3.988,00
dos sistemas de abastecimento d'agua
3. |Coleta e andlises bacteriolégicas de| Unidade 6 59,92 359,52
G efluentes bruto e tratado das EstagGes
r de Tratamento de Esgoto (ETEs)
u
o [+ Coleta. e andlises fisico-quimica e| Unidade 6 375,00 2.250,00
o bacteriolégica de efluentes bruto e
tratado das Estagées de Tratamento de
1 Esgoto (ETEs)

5. |Hipoclorito de calcio, aspecto fisico| Quilograma 14 24,00 336,00
granulado, com
teor minimo de cloro 65%

6. |Reagente liquido para 300 testes de| Unidade 4 412,00 1.648,00
cloro total e livre, método DPD

TOTAL: | R$ 29.581,52

7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO, SE APLICAVEL
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® O parcelamento da solugdo ndo é requisitado, visto que a contratagdo global proporciona maior
eficiéncia na prestacdo de servico e na fiscalizagdo futura do contrato. Por exemplo, no tépico 4, diz
que a Contratada deve realizar coletas com frequéncia mensal e semestral, e o fornecimento de
materiais que influencia na analise de cloro; portanto, caso fosse admitida a licitagdo por cada item
individualmente, poderiam ser vencedoras quatro empresas, acarretando em coletas e andlises em
datas diferentes, com frequéncias ndo concomitantes, o que prejudicaria o adequado
monitoramento da qualidade da 4dgua e do esgoto pois seriam coletadas e analisadas amostras em
dias e situacoOes diferentes. Além disso, as empresas podem possuir equipamentos e metodologias
com diferentes limites de quantificacdo que influenciam nos erros instrumentais.

® A escolha da contratacdo global ndo compromete a competitividade necessaria e ndo causa
prejuizo para o conjunto da solugdo. Dessa forma, o critério de julgamento da licitacdo serd

ad"udicaiéo ior menor ireio ilobal.

Os contratos de limpeza de reservatérios, de manuten¢do de bebedouros, e de controle sanitario da
instituicdo possuem objetos correlatos a contratacdo de coleta e analises fisico-quimica e bacterioldgica
de amostras d’agua e de esgoto, com fornecimento de materiais.

Para o Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2025) da UFCA, essa demanda pode ser vinculada
ao objetivo de redimensionar e ampliar a infraestrutura fisica e tecnoldgica, com foco na
sustentabilidade (OE-10), por ser um servigo a ser executado para monitoramento da infraestrutura
fisica atual motivado pelo fornecimento de garantia de potabilidade da dgua e da eficiéncia do
tratamento de esgoto. Também atende o <OE-10 / RC-07> Implantac¢do de estrutura adequada para
tratamento de efluentes sanitdrios visando o atendimento a legislagdo ambiental vigente, e o
<OE-10 / RC-08> Obtencdo de licengas ambientais de operacdo para todos os campi da UFCA, do
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2025), ja que a prestacdo de servigo ird fornecer o
monitoramento dos parametros de qualidade da 4gua e do esgoto, que subsidia os estudos

ambientais iara irocesso de licenciamento ambiental.

Garantia de potabilidade da agua;

e Monitoramento de eficiéncia de tratamento de esgoto;

e Disponibilizagdo de dados de qualidade de agua e esgoto para processos de licenciamento
ambiental;
Atendimento as legislagdes vigentes.

Sugere-se que a equipe de gestdo e de fiscalizagdo do contrato capacitem-se em relagdo ao
atendimento das legislagGes vigentes acerca do padrdo de potabilidade da dgua e dos limites
permitidos de concentracdo de efluente tratado.

® Impactos ambientais positivos: desinfeccdo da agua, monitoramento da potabilidade da dgua e do
tratamento de esgoto.

e Impacto ambiental negativo: elevada dosagem de cloro requerendo a interrupgao da adigao do
desinfetante, esvaziamento e limpeza de bebedouro, e destinagdo da agua para limpeza de
edificagbes.
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13. {POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATACAO

® A contratagdo de coleta e analises fisico-quimica e bacterioldgica de amostras d’agua e de esgoto,
com fornecimento de materiais, para os campi da Universidade Federal do Cariri, viabiliza o
cumprimento da Portaria n° 888/2021 do Ministério da Saude e da Resolugdo n° 02/2017 do
Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceara (COEMA);

e O monitoramento da qualidade da agua e do esgoto ameniza os riscos de contaminagdo da
sociedade académica por fornecer os pardmetros de controle necessarios para verificagdo dos
valores maximos permitidos para consumo humano e para o meio ambiente. Também subsidia a
tomada de decisdo para as intervengGes no tratamento de dgua e esgoto, quando couber.

e Ademais, a contratagdo supracitada mostra-se vidvel e razodvel para cumprimento da legislagdo
ambiental e concretizar a missdao da Universidade Federal do Cariri em ser uma instituicdo
sustentavel.

Observagoes:

1. Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratacdo de obras e servicos comuns de engenharia, se
demonstrada a inexisténcia de prejuizo para a aferi¢do dos padroes de desempenho e qualidade almejados, a
especificacdo do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto basico, dispensada
a elaboragdo de projetos ( art. 18, § 39, lei 14.133/2021).

2. A elaboragdo do ETP:
| - é facultada nas hipéteses dos incisos I, II, VIl e VIIl do art. 75 e do § 72 do art. 90 da Lei n? 14.133, de 2021; e

Il - é dispensada na hipétese do inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021, e nos casos de prorrogacdes dos
contratos de servigos e fornecimentos continuos.
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